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Abstract : Electrical energy is generated in power station and transmited to the 
consumers trough transmission lines and distribution lines. Transmission lines connected 
a power station and a substation and can connected substation and a substation. 
Transmission lines can be overhead line or underground cable. Sometimes the line 
consists of overhead lines combined with underground cable lines. Connection between 
overhead lines and underground cable in done in transition  station. If a line to ground 
fault happen there will be a gradient voltage in the area of transition station and in the 
substation. In this papper will be studied the gradient voltage in the transition station 
related the length of underground cable line. 
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Abstrak : Penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke beban harus melalui saluran 
transmisi  dan saluran distribusi. Dari pusat pembangkit ke Gardu Induk dan dari Gardu 
Induk ke Gardu Induk lain energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi 
(SUTT) atau saluran kabel tegangan tinggi (SKTT). Ada juga dari Gardu Induk ke Gardu 
Induk lain energi listrik disalurkan melalui SUTT dan SKTT. Antara Gardu Induk (GI) dan 
Gardu Induk (GI) lain yang menggunakan kombinasi SUTT dan SKTT, perlu ada sebuah 
gardu transisi. Ketika terjadi gangguan fasa ke tanah, arus gangguan pada gardu transisi 
yang dialirkan ke tanah akan menimbulkan kenaikan tegangan tanah di sekitar gardu 
transisi dan gardu induk. Pada skripsi ini akan dikaji kenaikan tegangan tanah pada gardu 
transisi dan hubungannya dengan panjang saluran kabel tanah. 
 





Penyaluran tenaga listrik dari pusat 
pembangkit ke beban harus melalui 
saluran transmisi bisa berupa saluran 
udara tegangan tinggi (SUTT) atau 
saluran kabel tegangan tinggi (SKTT). 
Demikian juga tenaga listrik yang 
disalurkan dari Gardu Induk (GI) satu ke 
Gardu Induk (GI) lain disalurkan melalui 
SUTT atau SKTT. Namun karena 
keterbatasan lahan di tengah kota besar 
tidak memungkinkan hanya memakai 
SUTT saja untuk menyalurkan tenaga 
listrik sehingga perlu adanya kombinasi 
antara SUTT dan SKTT. 
Adanya kombinasi antara SUTT dan 
SKTT maka perlu dibuat gardu transisi 
(TS), dimana SUTT terhubung dengan 
SKTT. Karena keterbatasan lahan di 
gardu transisi (TS) sehingga nilai tahanan 
pembumian di sekitar gardu transisi (TS) 
besar. Hal ini dapat mengakibatkan kejut 
listrik berupa tegangan langkah dan 
tegangan sentuh. Mungkin dapat 
membahayakan orang yang berada di 
sekitar gardu induk. 
Penelitian ini menyajikan suatu teknik 
perhitungan dalam pengurangan besarnya  
nilai ground potential rise (GPR) pada 
gardu transisi secara sederhana dengan 
menambahkan perhitungan-perhitungan 
yang telah disesuaikan. Dimana teknik 
perhitungan ini dapat mengurangi resiko 
bahaya terhadap manusia. 
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2. LANDASAN TEORI 
 
Gardu induk merupakan suatu 
instalasi peralatan listrik yang berfungsi 
sebagai pusat beban dari saluran 
transmisi. Gardu induk harus mempunyai 
sistem pembumian karena sistem 
pembumian gardu induk merupakan salah 
satu bagian yang cukup penting dari suatu 
sistem kelistrikan. Hal ini dikarenakan 
sistem pembumian secara umum berguna 
untuk menjaga keselamatan manusia dan 
kerusakan peralatan jika terjadi gangguan 
fasa ke tanah di gardu induk.  
Sistem pembumian di gardu induk 
yang umum saat ini adalah menggunakan 
elektroda batang (rod), pembumian grid, 
dan elektroda batang (rod) kombinasi 
dengan pembumian grid. 
 
2.1 Tahanan Pembumian 
Pembumian pada gardu induk 
umumnya menggunakan grid (jala) atau 
menggunakan elektroda batang. Pada grid 
dapat dijumpai adanya mata jala yang 
disebut dengan mesh. Tahanan 
pembumian bergantung pada tahanan 
jenis tanah, panjang elektroda batang, 
diameter konduktor grid, luas grid, jumlah 
mesh serta kedalaman grid. 
 
2.2  Tahanan Jenis Tanah 
Dalam Persyaratan Umum Instalasi 
Listrik tahun 2000 (PUIL 2000) nilai 
tahanan jenis tanah (soil resistivity) dapat 




Nilai tahanan jenis tanah pada 
kedalaman yang terbatas sangat 
bergantung dengan keadaan cuaca, dan 
biasanya tahanan tanah juga tergantung 
dari tingginya permukaan tanah dari 
permukaan air yang konstan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 






3. METODE PENELITIAN 
 
3.1  Gangguan Satu Fasa ke Tanah 
Pada GI 
Pada saat terjadi gangguan di gardu 
induk yang mendapat suplai melalui 
kombinasi SUTT dan kabel tanah, arus 
gangguan akan mengalir sebagian ke 
tanah melalui sistem pembumian, 
sebagian kembali ke sumber melalui 
selubung kabel yang kemudian mengalir 
melalui kawat tanah. Gambar 3.1 
menunjukkan bagaimana arus gangguan 
terdistribusi antara gardu induk. 
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3.2 Rangkaian Ekivalen Selubung Kabel 
Apabila saluran kabel terdiri dari tiga 
kabel berinti satu dengan selubung isolasi 
sepanjang saluran dan dibumikan pada 
kedua ujungnya saja, bagian selubung 





ZCS  adalah impedansi bersama antara 
selubung kabel dan penghantar fasa 
dengan saluran pembumian yang sama; 
ZS adalah impedansi milik selubung kabel, 
kedua impedansi  ZCS dan ZS beroperasi 
secara paralel dengan saluran 
pembumian yang sama. Kedua impedansi 
dapat dihitung dengan persamaan di 
bawah ini. 
 
Dan :  
 
 
3.3  Rangkaian Ekivalen Saluran Udara 
Selama terjadinya gangguan fasa ke 
tanah pada gardu induk nilai tahanan kaki 
menara diasumsikan konstan sepanjang 
saluran. Rangkaian ekivalen untuk 
menggambarkan impedansi kawat tanah, 
seperti terlihat pada gambar 3.3 berikut 
ini. 
 
Arus gangguan mengalir melalui 
kawat tanah berkaitan dengan sambungan 
induktifnya dengan penghantar fasa, 
menjadikan ZCW sebagai impedansi 
bersama pada kawat tanah dan 
penghantar fasa dan ZW merupakan 
impedansi diri kawat tanah. Untuk 
rangkaian dalam gambar 3.3 impedansi 





Nilai impedansi ini dapat dihitung dengan 
rumus berikut : 
 
Dimana : 
N = total jumlah gawang 
k  = faktor distribusi arus dengan 
mengasumsi bahwa jumlah satuan N 
tak terbatas 
Rt  = tahanan kaki menara 
 
3.4  Menghitung Nilai Ground Potential 
Rise (GPR) 
Berdasarkan kombinasi rangkaian 
ekivalen selubung kabel dan rangkaian 
ekivalen saluran udara dapat di gantikan 
oleh persamaan yang diberikan pada 




Penerapan hukum Kirchoff arus dan 
tegangan ke rangkaian dalam gambar 3.4. 
Persamaannya adalah : 
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Dimana : 
 
Koefisien  rs dan rw adalah faktor reduksi 
dari selubung kabel dan kawat tanah, 
dengan persamaan sebagai berikut : 
 
 
Maka ground potensial rise (GPR) pada 




IT  : Arus gangguan yang mengalir pada    
sistem pembumian gardu transisi 
If   :  Arus gangguan total  
RT : Tahanan pembumian di gardu transisi 
RE: Tahanan pembumian pada sistem 
pembumian gardu induk 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Umum 
Nilai ground potensial rise (GPR) 
antara lain bergantung bergantung pada 
panjang saluran kabel tanah dan tahanan 
pembumian. Perhitungan dengan 
persamaan-persamaan tersebut dengan 
menggunakan kabel XLPE 150 KV-Cu-
1000 mm2. . Dengan kombinasi panjang 
saluran udara : saluran kabel tanah yaitu 
1:5, 2:5, 3:5, 4:5, 1:1, dimana panjang 
saluran kabel tanah 2 km, 4 km, 6 km, 8 
km, 10 km dan memasukkan data tahanan 
pembumian gardu transisi yang berbeda 
yaitu 0,5 Ω,   1 Ω, 2 Ω. Pada tulisan ini di 
asumsikan bahwa nilai tahanan jenis 
tanah di sepanjang saluran adalah 
konstan sebesar 50 Ωm. 
 
4.2 Perhitungan Impedansi Kawat 
Tanah Dan Selubung Kabel 
Untuk meghitung beberapa nilai 
parameter yang dicari, perlu ditentukan 





Dari data-data di atas dapat dihasilkan 





GMR (Geometric Mean Radius) atau 
Radius Rata-rata Geometris dari kawat  
tanah, dapat di hitung dengan rumus: 
 
Maka didapat nilai Zw dan Zcw dan 
factor reduksi kawat tanah dan komponen-













4.3 Perhitungan (GPR) Pada Gardu 
Transisi 
Hasil perhitungan Ground Potensial 
Rise (GPR) / Falt Current dapat dilihat 
pada table dan grafik di bawah ini sebagai 
fungsi dari panjang saluran kabel dengan 
tahanan pembumian gardu transisi 
dengan berbagai nilai diantaranya 0,5Ω; 
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5. KESIMPULAN 
 
1. Semakin panjang saluran kabel tanah 
maka nilai ground potential rise (GPR) 
/ fault current (If) pada gardu transisi 
akan semakin besar, dimana untuk 
tahanan pembumian gardu transisi 
0,5 Ω dan panjang saluran kabel 
tanah 2 km maka nilai ground 
potential rise (GPR) / fault current (If) 
nya 0.0822, sedangkan untuk panjang 
saluran kabel tanah kabel 4 km 
sebesar 0.0824, untuk 6 km sebesar 
0.0825, untuk 8 km sebesar 0.0826, 
dan untuk 10 km menjadi 0.0872. 
2. Semakin besar tahanan pembumian 
gardu transisi, maka nilai ground 
potential rise (GPR) / fault current (If) 
semakin besar, hal ini terlihat pada 
gardu transisi dengan panjang 
saluran kabel tanah 2 km dimana 
tahanan pembumian 0.5 Ω maka 
besar ground potential rise (GPR) / 
fault current  (If) nya 0.0822, 
sedangkan untuk 1 Ω sebesar 0.0900, 
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